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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 001/2017 

 
Data: Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2017. 

 
 
Encaminhamos resposta ao questionamento formulado pelas empresas RF 
SOLUÇÕES INTEGRADAS e SANEX COM. E SERVIÇOS, conforme segue: 
 
PERGUNTAS: 

1) Que tipo de manômetro, caixa em inox, caixa em alumínio ou caixa em aço 
estampado?  Tipo Bourdon?  Qual soquete brazão ou alumínio? 

2) Diâmetro do manômetro?  Saída: vertical ou horizontal?  Material da caixa: 
aço carbono ou aço inox?  Material dos internos e rosca: latão ou aço inox?  
Rosca: ¼” ou ½”?  Tipo da rosca: BSP ou NPT? 

 

RESPOSTA: 

1) Manômetro 0-150 PSI; Líquido de enchimento: Glicerina; Caixa: Aço 
inoxidável; Elemento Sensor: Tipo bourdon; Soquete: Aço inoxidável. 

2) Mínimo 75 mm.; Vertical; Aço inox; ½”; NPT. 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Cícero Bica Constantinopolos, 
Comissão Permanente de Licitações – CPL, 
ASCAR-EMATER/RS. 


